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RELAÇÃO DO AÇO - SAPATAS

4x 4x1 2
4xP1 4xP3 P8
4xS1 4xS3 S8

AÇO N DIAM QUANTC.UNIT C.TOTAL
(mm) (cm) (cm)

CA60 1 5.0 8 351 2808
2 5.0 1 271 271
3 5.0 32 59 1888
4 5.0 96 125 12000
5 5.0 12 115 1380

CA50 6 12.5 16 130 2080
7 12.5 20 150 3000

RESUMO DO AÇO

AÇO DIAM
(mm)

C.TOTAL
(m)

QUANT + 10%
(Barras)

UNIT PESO + 10%
(kg)

CA50 12.5 50.8 5 12 m 53.8
CA60 5.0 183.5 17 12 m 31.1

PESO TOTAL
(kg)

CA50 53.8
CA60 31.1

Volume de concreto (C-25) = 3.16 m³
Área de forma = 14.84 m²
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RELAÇÃO DO AÇO - PILARES

4xP1 2xP3 3xP7

AÇO N DIAM QUANTC.UNIT C.TOTAL
(mm) (cm) (cm)

CA60 1 5.0 181 59 10679
CA50 2 12.5 16 274 4384

3 12.5 8 298 2384
4 12.5 12 313 3756

RESUMO DO AÇO

AÇO DIAM
(mm)

C.TOTAL
(m)

QUANT + 10%
(Barras)

UNIT PESO + 10%
(kg)

CA50 12.5 105.2 10 12 m 111.5
CA60 5.0 106.8 10 12 m 18.1

PESO TOTAL
(kg)

CA50 111.5
CA60 18.1

Volume de concreto (C-25) = 0.68 m³
Área de forma = 16.97 m²
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Verificar ligação LAJES - L2
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LAJES - L2
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RELAÇÃO DO AÇO - VIGAS BALDRAME

V1 V2 V3
V4

AÇO N DIAM QUANTC.UNIT C.TOTAL
(mm) (cm) (cm)

CA60 1 5.0 30 99 2970
2 5.0 36 89 3204
3 5.0 6 corr 948
4 5.0 21 107 2247
5 5.0 6 corr 1134
6 5.0 6 corr 1422

CA50 7 6.3 1 109 109
8 6.3 2 111 222
9 12.5 2 200 400

10 12.5 2 218 436
11 12.5 2 524 1048
12 12.5 2 564 1128
13 12.5 2 189 378
14 12.5 2 249 498
15 12.5 2 237 474
16 12.5 2 297 594

RESUMO DO AÇO

AÇO DIAM
(mm)

C.TOTAL
(m)

QUANT + 10%
(Barras)

UNIT PESO + 10%
(kg)

CA50 6.3 3.3 1 12 m 0.9
12.5 49.6 5 12 m 52.5

CA60 5.0 119.3 11 12 m 20.2
PESO TOTAL

(kg)

CA50 53.4
CA60 20.2

Volume de concreto (C-25) = 1.37 m³
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RELAÇÃO DO AÇO - VIGA NÍVEL 305

V1

AÇO N DIAM QUANTC.UNIT C.TOTAL
(mm) (cm) (cm)

CA60 1 5.0 30 83 2490
CA50 2 6.3 2 109 218

3 12.5 2 524 1048
4 12.5 2 544 1088

RESUMO DO AÇO

AÇO DIAM
(mm)

C.TOTAL
(m)

QUANT + 10%
(Barras)

UNIT PESO + 10%
(kg)

CA50 6.3 2.2 1 12 m 0.6
12.5 21.4 2 12 m 22.6

CA60 5.0 24.9 3 12 m 4.2
PESO TOTAL

(kg)

CA50 23.2
CA60 4.2

Volume de concreto (C-25) = 0.21 m³
Área de forma = 3.73 m²
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TABELA RESUMO
MATERIAL

Tipo Designação SÉRIE PERFIL
COMPRIMENTO (m) VOLUME (m3) PESO (kg)
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RELAÇÃO DO AÇO - VIGAS DE TRAVAMENTO

VT2 VT3 VT4
VT5 VT6 VT7
VTA VTA' VTB
VTB'

AÇO N DIAM QUANTC.UNIT C.TOTAL
(mm) (cm) (cm)

CA60 1 5.0 660 65 42900
2 5.0 12 534 6408

CA50 3 6.3 16 110 1760
4 12.5 12 558 6696
5 12.5 4 872 3488
6 12.5 4 881 3524
7 12.5 4 921 3684
8 12.5 4 930 3720

RESUMO DO AÇO

AÇO DIAM
(mm)

C.TOTAL
(m)

QUANT + 10%
(Barras)

UNIT PESO + 10%
(kg)

CA50 6.3 17.6 2 12 m 4.7
12.5 211.1 20 12 m 223.7

CA60 5.0 493.1 46 12 m 83.6
PESO TOTAL

(kg)

CA50 228.5
CA60 83.6

Volume de concreto (C-25) = 1.97 m³
Área de forma = 36.15 m²

PAR-'2 PAR-2

538.15
15 x 20
506.15

51 N1 c/10

10 52

1 N3 ø6.3 C=110

52 10

1 N3 ø6.3 C=110

15 534 15
2 N4 ø12.5 C=558(1c)

2 N2 ø5.0 C=534

ESC 1:50
VT2 (15 x 20)

A

A

SEÇÃO A-A
ESC 1:25

20

15

11

16

51 N1 ø5.0 C=65

540.8

PAR-'3 PAR-3

538.15
15 x 20
506.15

51 N1 c/10

10 52

1 N3 ø6.3 C=110

52 10

1 N3 ø6.3 C=110

15 534 15
2 N4 ø12.5 C=558(1c)

2 N2 ø5.0 C=534

ESC 1:50
VT3 (15 x 20)

A

A

SEÇÃO A-A
ESC 1:25

20

15

11

16

51 N1 ø5.0 C=65

624.5

PAR-'4 PAR-4

538.15
15 x 20
506.15

51 N1 c/10

10 52

1 N3 ø6.3 C=110

52 10

1 N3 ø6.3 C=110

15 534 15
2 N4 ø12.5 C=558(1c)

2 N2 ø5.0 C=534

ESC 1:50
VT4 (15 x 20)

A

A

SEÇÃO A-A
ESC 1:25

20

15

11

16

51 N1 ø5.0 C=65

709.5

PAR-'5 PAR-5

538.15
15 x 20
506.15

51 N1 c/10

10 52

1 N3 ø6.3 C=110

52 10

1 N3 ø6.3 C=110

15 534 15
2 N4 ø12.5 C=558(1c)

2 N2 ø5.0 C=534

ESC 1:50
VT5 (15 x 20)

A

A

SEÇÃO A-A
ESC 1:25

20

15

11

16

51 N1 ø5.0 C=65

709

PAR-'6 PAR-6

538.15
15 x 20
506.15

51 N1 c/10

10 52

1 N3 ø6.3 C=110

52 10

1 N3 ø6.3 C=110

15 534 15
2 N4 ø12.5 C=558(1c)

2 N2 ø5.0 C=534

ESC 1:50
VT6 (15 x 20)

A

A

SEÇÃO A-A
ESC 1:25

20

15

11

16

51 N1 ø5.0 C=65

643

PAR-'7 PAR-7

538.15
15 x 20
506.15

51 N1 c/10

10 52

1 N3 ø6.3 C=110

52 10

1 N3 ø6.3 C=110

15 534 15
2 N4 ø12.5 C=558(1c)

2 N2 ø5.0 C=534

ESC 1:50
VT7 (15 x 20)

A

A

SEÇÃO A-A
ESC 1:25

20

15

11

16

51 N1 ø5.0 C=65

540.4

PAR-1

876.74615 x 20859.49686 N1 c/10

10

52
1 N3 ø6.3 C=110

872

15

2 N6 ø12.5 C=881(1c)

2 N5 ø12.5 C=872
PAR-4

PAR-3

PAR-2

ESC 1:50
VTA (15 x 20)

A

A

SEÇÃO A-A
ESC 1:25

20

15

11

16

86 N1 ø5.0 C=65

790.5 / 467

PAR-8

925.48915 x 20908.23591 N1 c/10

10

52
1 N3 ø6.3 C=110

921

15

2 N8 ø12.5 C=930(1c)

2 N7 ø12.5 C=921PAR-5

PAR-6

PAR-7

ESC 1:50
VTA' (15 x 20)

A

A

SEÇÃO A-A
ESC 1:25

20

15

11

16

91 N1 ø5.0 C=65

790.5 / 448.2

PAR-'1

876.74615 x 20859.49686 N1 c/10

10

52
1 N3 ø6.3 C=110

872

15

2 N6 ø12.5 C=881(1c)

2 N5 ø12.5 C=872
PAR-'4

PAR-'3

PAR-'2

ESC 1:50
VTB (15 x 20)

A

A

SEÇÃO A-A
ESC 1:25

20

15

11

16

86 N1 ø5.0 C=65

790.5 / 467

PAR-'8

925.48915 x 20908.23591 N1 c/10

10

52
1 N3 ø6.3 C=110

921

15

2 N8 ø12.5 C=930(1c)

2 N7 ø12.5 C=921PAR-'5

PAR-'6

PAR-'7

ESC 1:50
VTB' (15 x 20)

A

A

SEÇÃO A-A
ESC 1:25

20

15

11

16

91 N1 ø5.0 C=65

790.5 / 448.2

Área de forma = 9.65 m²

RESUMO TOTAL DA ESTRUTURA DE CONCRETO

AÇO DIAM
(mm)

C.TOTAL
(m)

QUANT + 10%
(Barras)

UNIT PESO + 10%
(kg)

CA50 6.3 23.1 3 12 m 9.0
12.5 438.1 41 12 m 492.0

CA60 5.0 927.6 86 12 m 165.12
PESO TOTAL

(kg)

CA50 501.00
CA60 165.12

Volume de concreto (C-25) = 5.70 m³
Área de forma = 81.34 m²
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